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Hermosillo, Sonora a 3 de Marzo del 2020

C. JUAN LEYVA MENDIVIL
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

Presente

\

At'n. ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA
DIRECTOR GENERAL

Referente al oficio 12/10-045-2020 de fecha 18 de febrero del 2020, mediante el cual se me comisiona
los dias del 25 al 28 de febrero del presente afio a las localidades dentro del drea de influencia del Distrito
de Desarrollo Rural No. 149-Navojoa, con el propoésito de: Acudir a varias localidades del DDR 149-Navojoa
para llevar a cabo la verificacién de varias obras del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
y de Desarrollo Rural 2019. Al respecto le informo a usted de los resultados derivados de esta comisién:

NOMBRE OBSERVACIONES ‘ ,
En el momento que se llevd a cabo el seguimiento de avance de obra se observo el
Ejido 10 de Abril proceso de instalacién del equipo de bombeo, acometida instalada sin conectar a la

linea primaria, subestacion eléctrica con transformador instalado {sin conectar).

José Manuel Rodriguez
Mosqueda

Obra en proceso con avance del 80 %. La continuacion de la obra se habia detenido por
problemas con la maquinaria, pero al momento de la visita ya se estd en condiciones
de continuar con la construccion del zanjeo para alojar la tuberia hidraulica

Refugio pineda vallarta

Obra en proceso con avance del 80 %. La continuacion de la obra se habia detenido por
problemas con la maquinaria, peroal momento de la visita ya se estd en condiciones
de continuar con la construccion del zanjeo para alojar la tuberia hidraulica

Adolfo mancillas
vidaurrazaga

Obra en proceso con avance del 80 %. La continuacion de la obra se habfa detenido por
problemas con la maquinaria, pero al momento de la visita ya se estd en condiciones
de continuar con-la construccion del zanjeo para alojar la tuberia hidraulica

Ejido Insurgentes de
Pueblo Yaqui

Obra con avance de general del 70%.

Linea de conduccion eléctrica instalada, sin conexidn a la linea primaria.
Subestacidn eléctrica.- transformador instalado. Sin conexién -

Equipo de Bombeo. Sin avance en la instalacién. Equipos en transito segun el
proveedor.

Construccién de carcamo para bombeo.- Construccién al 100%

Linea de conduccidon de Agua.-Avance de un 70%,

Ejido Teniente Juan de
la Barrera

Obra con avance de general del 30%.
Linea de conduccion eléctrica.- 0 % de avance

.Subestacidon eléctrica.- 0 % de avance

Equipo de Bombeo. Sin avance en la mstalacuon Equipos en transito segtin el
proveedor.

Construccion de carcamo para bombeo.- Construccién al 100%

Linea de conduccién de Agua.-Avance de un 90%, obra

Mbonica Isabel Gutiérrez
Figueroa

Se observd instalado un sistema de riego por aspersion para una superficie de 10 has.
queincluye cuatro cafiones para el sistema de aspersion del agua. Pendiente tramite
de pago hasta solventar requisitos necesario para tal efecto

Agaveros del Fuerte
Mayo SCde RL de CV

Se observo instalado un sistema de riego por goteo para una superficie de 10 has. que
incluye 16 rollos de cinta para riego por goteo y sistema de filtrado montado en
remolque para su transportacion. Pendiente tramite de pago hasta solventar requisitos

| necesario para tal efecto
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Se observd instalado un sistema de riego por aspersion para una superficie de 10 has.
queincluye cuatro cafiones para el sistema de aspersion del agua. Pendiente tramite
de pago hasta solventar requisitos necesario para tal efecto

C.c.p.- Ing. Jests Lucas Varel

C.c.p.- Archivo.

por el momento yire

Aalenzuela.- Director General de Desarrollo Rural y Capitalizacién al Campo.

C.c.p.- Lic. Oscar Armando Acufia Ortiz.- Director General dewmamon




